Protokol o zkouSce vody ¢. 5643/19 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

akaznik : Obec Vrbice
Vrbice Cp. 25; 50703 Vysokée Veseli
zorkoval : Zdenék Sulicek Ing. dne 15.10.19 - 12:50 Datum zahajeni/ukonceni zkousek :15.10.19 / 21.10.19 Typ rozboru : K.kraceny rozbor

fisto odbéru : Vrbice RD ¢p. 62

‘islo vzorku : 5727/19

raramet jednotk hodno norma nejistota zkuSebni metod
teplota vzorku g B 16,0 - £0,5 CSN 757342/A

chlor volny mg/I 0,02 0,3 +10% CSN ISO 7393-2/A
pach prijatelny pi1jatelny - SOP 2-734/A

chut’ prijatelna pitjatelna - SOP 2-7Z34/A

pH 1.5 6.5-9.5 +0,2 CSN ISO 10523/A

el. konduktivita mS/m 117 125 +7% CSN EN ISO 27888/A
barva mg/] Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zakal ZF(n) 0,29 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org. uhlik mg/ 1,8 5.0 + 15% CSN EN 1484/A
amonné ionty mg/ <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/] <0,020 0,50 - SOP 2-7Z37/A
dusi¢nany mg/! 4,2 50,0 +5% SOP 2-Z37/A

pocet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 4 200 1-6 CSN EN ISO 6222/A
pocet kolonii pFi 36°C KTJ/ml 1 40 <]-2 CSN EN ISO 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100m] 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
zelezo mg/] <(0,02 0,20 - CSN 757385/A

zorek byl odebran podle postupti SOP Vz-1. Hodnoceni vysledkii bylo provedeno porovnanim s hygienickymi limity vyhlasky ¢. 252/2004 Sb. (Priloha 1), bez rozliSeni zavaznost

‘ipadného prekroceni limitii. Hodnoty, které limitim nevyhovuji, jsou oznaceny "!".
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